
Predespacho 

Semanal
Postdespacho Variación

Octubre 13 29,021.10 28,130.30 3.07%

Octubre 14 27,630.30 26,570.70 3.83%

Octubre 15 32,198.10 30,220.00 6.14%

Octubre 16 31,828.10 31,481.70 1.09%

Octubre 17 31,313.60 30,456.80 2.74%

Octubre 18 30,604.40 30,077.60 1.72%

Octubre 19 30,835.40 29,103.70 5.62%

Mes Día

Generación del Sistema por Unidad Mwh

COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN DIARIA

PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO



Predespacho 

Semanal
Postdespacho Variación

Octubre 13 43.88 43.90 -0.05%

Octubre 14 43.88 43.90 -0.05%

Octubre 15 48.78 47.70 2.21%

Octubre 16 39.39 41.10 -4.33%

Octubre 17 54.17 54.50 -0.60%

Octubre 18 33.57 31.50 6.17%

Octubre 19 37.96 55.20 -45.42%

Mes Día

Costo Marginal del Sistema (Promedio del Día) 

($/MWh)

COMPARACIÓN PROMEDIO DEL COSTO MARGINAL DEL SISTEMA DIARIO

PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO



Generación Exportación

Demanda 

Nacional 

Estimada

Generación Exportación

Demanda 

Nacional 

Real

Variación de 

la Demanda 

Nacional

Octubre 13 29,021.10 463.60 28,557.50 28,130.30 755.30 27,375.00 4.14%

Octubre 14 27,630.30 428.70 27,201.60 26,570.70 1,053.30 25,517.40 6.19%

Octubre 15 32,198.10 437.00 31,761.10 30,220.00 672.40 29,547.60 6.97%

Octubre 16 31,828.10 437.00 31,391.10 31,481.70 956.20 30,525.50 2.76%

Octubre 17 31,313.60 437.00 30,876.60 30,456.80 827.00 29,629.80 4.04%

Octubre 18 30,604.40 213.90 30,390.50 30,077.60 926.80 29,150.80 4.08%

Octubre 19 30,835.40 213.90 30,621.50 29,103.70 384.10 28,719.60 6.21%

COMPARACIÓN DEMANDA NACIONAL DIARIA

PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO

Mes Día

Predespacho Semanal(MWh) Postdespacho(MWh)



Predespacho 

Semanal

Predespacho 

Diario

Octubre 13 463.56 682.98

Octubre 14 428.82 962.68

Octubre 15 436.97 611.49

Octubre 16 436.97 900.64

Octubre 17 436.97 753.05

Octubre 18 436.97 886.41

Octubre 19 436.97 336.41

Total 3077.23 5133.66

Variación = -66.83%

COMPARACIÓN PRONÓSTICO DE EXPORTACIÓN PREDESPACHO SEMANAL

VS

PROGRAMAS DIARIOS ACEPTADOS POR EL EOR

Mes Día

Exportación (MWh)



Mes Día Hora Evento

01:30

DECLARADA, DISPONIBLE, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG2, CICLO (1+1).  DEBIDO 

A LOS ALTOS APORTES DEL DESPACHO HIDRICO ACTUAL QUE NO PERMITEN SINCRONIZAR CICLO 

(1+1) SE DECLARA DISPONIBLE CON LA ULTIMA PRUEBA DE MAXIMA CARGA (PROMEDIO = 122.95 

MW -5% = 116.80 MW).

10:07 DISPARO , MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, OBSTRUCCION EN LA TOMA.

10:45 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, DISPONIBLE.

11:31
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, PARA 

INSPECCION EN EL RODETE.

13:40
EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, 

DISPONIBLE.

13:45
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, PARA 

INSPECCION EN EL RODETE.

15:45
EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, 

DISPONIBLE.

16:33
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4, PARA FORMAR 

CICLO 2+1 PARA DESPUES CICLO 1+1.

20:09
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG1, PARA FORMAR 

CICLO 2+1 PARA DESPUES CICLO 1+1.

23:22 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG2. 

05:37
DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR FALLA EN LA RED DE 

SINCRONISMO.

05:54 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.

09:04 DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR ALTO VOLTAJE.

09:15 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.

17:20
DISPARO , EL COCO, LINEA, 34-86, RELE DIFERENCIAL FASE A - TIERRA, AFECTANDO AL GRUPO 

GENERADOR 2 DE ROSA DE LOS VIENTOS 1 (G1@10 INDISPONIBLE).

20:28 DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.

20:30 DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.

20:37 DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.

EVENTOS SUSCITADOS EN LA SEMANA
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20:40 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.

21:06 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

21:52 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

22:21
DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR OBSTRUCCION EN LA 

REJILLA.

22:24 DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.

22:51
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, 

DISPONIBLE.

23:00 DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.

23:10 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

23:29 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

01:42 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-48.

01:42 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-48.

01:42 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-48.

01:50 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.

01:50 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.

01:52 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.

08:04
DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, FALLA EN RED DE 

SINCRONISMO. INFORMA EL OPERADOR QUE NATURGY NO REPORTA EVENTO.

08:09
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, 

DISPONIBLE.

11:05
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG1, 

FUGA DE AGUA.

12:03 DISPARO , CAHUITA, LINEA, 230-21, ENTERADA ING TOSHIRA DIAZ.

12:03 DISPARO , CHANGUINOLA, LINEA, 230-21, ENTERADA ING TOSHIRA DIAZ.

13:31
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 POR 

SOBRECORRIENTE FASE"C".

13:31
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, ESTA EN PRUEBA. DISPARO DEL 

INTERRUPTOR 3LA12 POR SOBRECORRIENTE FASE"C".

13:37 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
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13:42 EN LINEA, POR PRUEBA, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3. 

13:44 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG1. 

20:00 DISPARO , ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG6, BAJA  PRESION DE AGUA.

20:04 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG6. 

22:28 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPARO DE LA LINEA 34-50.

22:28 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPARO DE LA LINEA 34-50.

22:38 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.

22:38 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.

02:12 DISPARO , COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG2, POR ALTA TEMPERATURA DE H.T.

04:03
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4, PARA 

REVISION LA UNIDAD NO SUBE CARGA. INFORMA EL OPERADOR DE PLANTA.

04:09 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4. 

08:09
DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, POR BAJO VOLTAJE EN LA LINEA 

INFORMA EL OPERADOR ALAN DE ESEPSA.

08:09
DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG2, POR BAJO VOLTAJE EN LA LINEA 

INFORMA EL OPERADOR ALAN DE ESEPSA.

08:50 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, DISPONIBLE.

08:51
DECLARADA, INDISPONIBLE, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG10, POR FUGA DE 

AGUA. INFORMA ACP / HENRY.

08:55 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG2, DISPONIBLE.

08:56 FUERA DE LINEA, ESTABA EN PRUEBA, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3. 

09:44
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG1, POR 

OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS DEBIDO A EXCESO DE BASURA.

09:58 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG2. 

10:14
DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR FALLA EN EL SENSOR DE 

NIVEL DE AGUA.

10:59 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG1. 

11:14
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, 

DISPONIBLE.

11:25
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG2, POR 

OBSTRUCCION EN REJILLAS.
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12:21 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG2, DISPONIBLE.

13:55 EN LINEA, POR PRUEBA, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3. 

13:56 EN LINEA, VIENE DE INDISPONIBILIDAD, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG10. 

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:10 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, POR FLUTUACION DE VOLTAJE.

15:11 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12.

15:11 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, DISPONIBLE.

15:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, DISPONIBLE.

15:19 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DIPONIBLE.

15:20 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DIPONIBLE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.
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17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.

17:26 DISPARO , LLANO SANCHEZ, LINEA, 115-14, INFORMADO EARL JOHNSON DEL COR DE NATURGY.

17:26 DISPARO , POCRI, LINEA, 115-14, INFORMADO EARL JOHNSON DEL COR DE NATURGY.

17:26 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DE LA LINEA 115-14.

17:26 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DE LA LINEA 115-14.

17:26 FUERA DE LINEA, ESTABA EN PRUEBA, ESTRELLA SOLAR, UNIDAD DE GENERACION, ESOG1. 

17:30 DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, POR BAJO VOLTAJE.

17:30 DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG2, POR BAJO VOLTAJE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, DISPONIBLE.

17:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, DISPONIBLE.

17:38 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DIPONIBLE.

17:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DIPONIBLE.

17:45 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, DISPONIBLE.
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01:57
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG6, 

POR ALTA DIFERENCIA DE GASES DE ESCAPE EN EL CILINDRO A6.

02:26 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG6. 

06:17
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, 

DISPONIBLE.

08:00 DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, POR BAJO VOLATJE EN LA LINEA 34-32.

08:00 DISPARO , LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG2, POR BAJO VOLATJE EN LA LINEA 34-32.

08:15 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG1, DISPONIBLE.

08:20 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA YEGUADA, UNIDAD DE GENERACION, LYEG2, DISPONIBLE.

10:18
DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, POR APERTURA  DE LA FASE C, DE LA LINEA 

34-40.

10:18
DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, POR APERTURA  DE LA FASE C, DE LA LINEA 

34-40.

10:18
DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, POR APERTURA  DE LA FASE C, DE LA LINEA 

34-40.

10:19 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DEL ITC 8682 DE NATURGY.

10:19 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL ITC 8682 DE NATURGY.

10:22 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, DISPONIBLE.

10:22 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, DISPONIBLE.

10:22 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, DISPONIBLE.

10:24 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

10:27 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.

14:35 DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-69.

14:35 DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-69.

14:36
DISPARO , MENDRE, UNIDAD DE GENERACION, MENG1, FALLA EN EL FLUJO DEL SISTEMA DE 

LUBRICACION.

14:57 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, DISPONIBLE.

14:59 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, DISPONIBLE.

15:09 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G2, DISPONIBLE.
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22:19
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G2, PARA 

REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO.

22:31 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR APERTURA DEL INT 3LA12.

22:31 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR APERTURA DEL INT 3LA12.

22:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

22:41 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.

00:24 EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G2, DISPONIBLE.

05:25
DECLARADA, INDISPONIBLE, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG7, POR FUGA DE 

AGUA.

10:06
DECLARADA, INDISPONIBLE, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4, EXCEDIO TIEMPO 

DE ARRANQUE - ENTERADO EL OPERADOR RAMIRO DE COSTA NORTE.

10:12 EN LINEA, VIENE DE INDISPONIBILIDAD, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4. 

10:43
DECLARADA, DISPONIBLE, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG4, CUMPLIO LOS 15MIN 

EN PRUEBA.

12:17
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DEL INT 3LA12 FALLA EN LA 

FASE B.

12:17
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL INT 3LA12 FALLA EN LA 

FASE B.

12:24 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

12:27 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.

13:35
DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN 

LA RED DE DISTRIBUCION.

13:35
DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN 

LA RED DE DISTRIBUCION.

13:44 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.

14:06 DISPARO , MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, POR OBSTRUCCION EN LA TOMA.

14:06 DISPARO , MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, POR OBSTRUCCION EN LA TOMA.

14:06 DISPARO , MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, POR OBSTRUCCION EN LA TOMA.

14:42 DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR FALLA DE REACTIVO.

14:53 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
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14:55
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, FALLO EN EL SENSOR DE NIVEL DE 

CARGA.

14:55
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G3, FALLO EN EL SENSOR DE NIVEL DE 

CARGA.

15:10 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G3, DISPONIBLE.

15:16 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

15:29 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG4, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG5, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG6, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29 DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG7, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9.

15:29
DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, POR PERDIDA DE EXCITACION EN 

ALTERNADOR.

15:29
DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, POR PERDIDA DE EXCITACION EN 

ALTERNADOR.

15:29
DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, FALLO EN LA RED DE 

SINCRONISMO, POR DISPARO DE LA LINEA 34-9 DE EDECHI. INFORMA EL OPERADOR DE PLANTA.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG1, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG2, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG3, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG4, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG5, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG6, DISPONIBLE.

15:34 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG7, DISPONIBLE.
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15:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.

15:45
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, 

DISPONIBLE.

15:45 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.

15:48 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, DISPONIBLE.

15:53 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, DISPONIBLE.

19:10
EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, QUEDA 

DISPONIBLE.

19:50 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, CAUSA POR INFORMAR.

19:50 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, CAUSA POR INFORMAR.

19:50 DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, CAUSA POR INFORMAR.

21:01
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, AUSENCIA DE TENSION. POR APERTURA 

DEL ITC 20-158 ASOCIADO A LA LINEA 34-41.

21:01
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, AUSENCIA DE TENSION. POR APERTURA 

DEL ITC 20-158 ASOCIADO A LA LINEA 34-41.

21:01
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, AUSENCIA DE TENSION. POR APERTURA 

DEL ITC 20-158 ASOCIADO A LA LINEA 34-41.

21:01
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, AUSENCIA DE TENSION. POR APERTURA 

DEL ITC 20-158 ASOCIADO A LA LINEA 34-41.

21:03 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.

21:03 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.

21:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

21:20 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

21:42 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, DISPONIBLE.

21:58 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, DISPONIBLE.

22:10 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, DISPONIBLE.

22:15 DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, POR DISPARO DEL ITC-3LA22.

22:15 DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, POR DISPARO DEL ITC-3LA22.

Octubre 19 00:12 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, DISPONIBLE.
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00:15 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, DISPONIBLE.

01:25
DISPARO , EL ALTO, UNIDAD DE GENERACION, EALG3, POR FALLA EN EL SISTEMA DE 

REFRIGERACION.

01:35 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL ALTO, UNIDAD DE GENERACION, EALG3, DISPONIBLE.

03:39 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-36.

03:39 DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-36.

03:46 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

03:48 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.

04:01 DISPARO , EL ALTO, UNIDAD DE GENERACION, EALG3, POR BAJA PRESION EN EL ACUMULADOR.

08:33 DISPARO , ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG3, POR BAJA PRESION DE AGUA.

08:41 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, ESTRELLA DE MAR I, UNIDAD DE GENERACION, EDMG3. 

10:03 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-50.

10:03 DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-50.

10:06
DISPARO , IKAKO, UNIDAD DE GENERACION, IKAG1, POR BAJO VOLTAJE EN FASE 3 Y LA MISMA 

ESTA EN PRUEBA.

10:06
DISPARO , IKAKO, UNIDAD DE GENERACION, IKAG2, POR BAJO VOLTAJE EN FASE 3 Y LA MISMA 

ESTA EN PRUEBA.

10:06
DISPARO , IKAKO, UNIDAD DE GENERACION, IKAG3, POR BAJO VOLTAJE EN FASE 3 Y LA MISMA 

ESTA EN PRUEBA.

10:06
DISPARO , IKAKO, UNIDAD DE GENERACION, IKAG4, POR BAJO VOLTAJE EN FASE 3 Y LA MISMA 

ESTA EN PRUEBA.

10:07
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL INT 3LA12 POR FALLA 

EN LA RED DE DISTRIBUCION FASE C SOBRECORRIENTE.

10:07
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DEL INT 3LA12 POR FALLA 

EN LA RED DE DISTRIBUCION FASE C SOBRECORRIENTE.

10:12 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

10:14 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.

10:17 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.

10:18 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.

10:34
DISPARO , COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG3, POR DISCREPANCIA CON LA SEÑAL 

DE VACIO DEL TANQUE DE ACEITE DE LA TURBINA DE GAS.
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10:50
DISPARO , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A, MARCACIONES  ( P.P FASE CN. DISTANCIA 56 KM )  

INFORMO LIBORIO DE PROTECCIONES.

10:52 CERRADO(A) , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A. 

11:23
DISPARO , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A, ENTERADO PERSONAL DE PROTECCIONES DE ETESA 

EN S/E LA ESPERANZA.

11:25 CERRADO(A) , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A. 

11:28

DISPARO , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A, INFORMA PERSONAL DE PROTECCIONES DE ETESA EN 

S/E LA ESPERANZA QUE AMBOS DISPARO SE DEBIO A UN CABLE DE RETORNO EN LA BOBINA DE 

DISPARO QUE TOCO TIERRA AL MANIPULAR LA PUERTA DEL GABINETE. YA SE COLOCO CINTA 

AISLANTE INFORMA ING. OMAR MARCIAGA.

11:32 CERRADO(A) , LA ESPERANZA, LINEA, 230-20A. 

11:56 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL ALTO, UNIDAD DE GENERACION, EALG3, POR PRUEBA.

12:32

EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COSTA NORTE, UNIDAD DE GENERACION, CNOG3, CND LE INDICA 

SUBIR A 15MW INFORMAR CUANDO ESTE EN LA CARGA, DESPUES REALIZA PRUEBA DE 15 MIN. 

ESTA DECISION SE DEBE POR LAS CENTRALES QUE SE ENCUENTRA EN VERTIMIENDO EN LA 

PARTE OCCIDENTAL DEL PAIS.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG10, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG11, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG12, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG13, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG14, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG15, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG16, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG17, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG18, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG19, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG20, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.
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14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG21, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG22, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG23, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG24, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG25, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG26, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG27, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG4, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG5, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG6, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG7, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG8, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:32
DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG9, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40 DE 

NATURGY.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG1, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG2, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG3, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG4, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG5, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG6, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:33 DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG7, POR APERTURA DE LA LÍNEA 34-40.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG1, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG10, DISPONIBLE.
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14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG11, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG12, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG13, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG14, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG15, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG16, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG17, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG18, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG19, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG2, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG20, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG21, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG22, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG23, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG24, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG25, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG26, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG27, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG3, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG4, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG5, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG6, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG7, DISPONIBLE.
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14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG8, DISPONIBLE.

14:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG9, DISPONIBLE.

14:40
DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR FALLA EN LA LINEA 34-40 INFORMO 

LA PLANTA.

15:54 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.

19:28
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR AUSENCIA DE TENSION (DISPARO 

DEL ITC 8584).

19:28
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR AUSENCIA DE TENSION (DISPARO 

DEL ITC 8584).

19:28
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR AUSENCIA DE TENSION (DISPARO 

DEL ITC 8584).

19:28
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR AUSENCIA DE TENSION (DISPARO 

DEL ITC 8584).

19:41 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

19:43 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.

19:43 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.

20:13 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

21:46
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, FALLO EN EL SENSOR DE NIVEL DE 

CARGA.

21:46
DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, FALLO EN EL SENSOR DE NIVEL DE 

CARGA.

22:03
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, AUSENCIA DE TENSION, POR APERTURA 

DEL ITC 8584 Y EL ITC 8551 DE SANTO DOMINGO.

22:03
DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, AUSENCIA DE TENSION, POR APERTURA 

DEL ITC 8584 Y EL ITC 8551 DE SANTO DOMINGO.

22:22 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

22:26 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.

22:27 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.

22:38 DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION DE REJILLAS.

22:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.

22:39 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.

22:41 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
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23:14
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, POR 

OBSTRUCCION DE REJILLAS.

23:15
FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, POR 

OBSTRUCCION DE REJILLAS.

23:19 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

23:23 EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

23:49
EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, 

DISPONIBLE.

23:50
EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, 

DISPONIBLE.
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Mes Día CMS Generación CMS Generación
Variación 

CMS

Variación 

Generación

Octubre 13 43.88 28,686.80 43.90 28,130.30 -0.05% 1.94%

Octubre 16 39.39 30,641.40 41.10 30,220.00 -4.33% 1.38%

Octubre 18 33.57 30,834.80 31.50 30,077.60 6.17% 2.46%

Octubre 19 37.96 30,957.00 55.20 29,103.70 -45.42% 5.99%

Notas:   

El redespacho del 13 de octubre contempla la indisponibilidad del Ciclo de Costa Norte y el redespacho

regional en el SER.

El redespacho del 16 de octubre actualiza la disponibilidad del Ciclo Combinado de Costa Norte y la unidad

10 de Miraflores.

El predespacho atualizado del 18 de octubre considera las actualizaciones en el predespacho semanal, la

exportación producto de un redespacho regional del EOR y la generación de la Central Térmica Costa Norte.

El predespacho actualizado del 19 de octubre actualiza las exportaciones debido a actualización en el Pre-  

despacho Regional.

EFECTO DE LOS EVENTOS SOBRE LOS POSTDESPACHOS

Predespacho Diario luego de 

Evento(MWh)
Postdespacho(MWh)



exportación producto de un redespacho regional del EOR y la generación de la Central Térmica Costa Norte.


